COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERACOES

CORSAN SUPERINTENDENCIA DE TRATAMENTO

CONTROLE MENSAL - SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA (SAA)

IDENTIFICACAO DO SAA

UF: RS

Nome do SAA: Taquarugu do Sul - ETA de Palmitinho
Més/ano de referéncia: 06/2018

TRATAMENTO DA AGUA

UF: RS Municipio: TAQUARUCU DO SUL
Nome da ETA/UTA: ETA de Palmitinho

Data de preenchimento do relatério mensal: 20/07/2018
Responsavel pelas informagdes: Fernando Paulus Leusin

Instituicdo responsavel: CORSAN

Cargo do Responsavel: Quimico

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA NO PONTO DE CAPTAGAO

Municipio: TAQUARUCU DO SUL

Clorofila-a

Amostra l Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Escherichia coli Data da coleta 06/2018
E.coli/100mL 110 NAO SE APLICA | NAO SE APLICA | NAO SE APLICA
Amostra l Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Protozoarios - Data da coleta
Cryptosporidium spp. Oocistos/L
Amostra l Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Protozoarios - Data da coleta
Giardia spp. Cistos/L
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Virus entéricos Data da coleta Segundo Artigo 29, do Anexo XX da PRC 05/2017-MS,
UFP/100mL este monitoramento ndo é obrigatério para ETAs.
Amostra 1l Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4

Data da coleta

Segundo Artigo 40, Paragrafo 2°, do Anexo XX da PRC 05/2017-MS,

Cianotoxinas

UFP/100mL este monitoramento néo é obrigatério para ETAs.
Amostra l Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4
Cianobactérias Data da coleta
Células/mL
Amostra 1l Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4

Data da coleta

Microcistina (ug/L)

Saxitoxina (ug/L)

Cilindrospermopsina (ug/L)

Anatoxina (pg/L)

QOutra(s) (ug/L)

NAO SE APLICA

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA AGUA TRATADA

Turbidez

Pés-filtragdo ou

Pré-desinfeccédo

Numero de amostras analisadas

Percentil 95(uT)

Numero de dados > 1,0 uT

Numero de dados > 0,5uT e <= 1,0uT

Numero de dados > 0,3 uT e <=0,5uT

Numero de dados <= 0,3 uT

Turbidez

Saida do

tratamento

Numero de amostras analisadas

354

Percentil 95(uT)

3,52

Cor

Saida do

tratamento

Numero de amostras analisadas

354

Percentil 95(uH)

9,22

Numero de dados > 15,0 uH

Numero de dados <= 15,0 uH

353

pH

Saida do

tratamento

NUmero de amostras analisadas

354

Numero de dados > 9,0

Numero de dados >=6,0 e <= 9,0

NUmero de dados < 6,0
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Fluoreto

Saida do

tratamento

Média das temperaturas maximas diarias(°C)

Nao se aplica devido a Portaria SES RS 10/99.

Minimo recomendado na Portaria GM n° 635/1975

N&o se aplica devido a Portaria SES RS 10/99.

Méaximo recomendado na Portaria GM n°® 635/1975

Nao se aplica devido a Portaria SES RS 10/99.

Valor 6timo recomendado na Portaria GM n°® 635/1975

N&o se aplica devido a Portaria SES RS 10/99.

Numero de amostras analisadas 354
Percentil 95(mg/L) 0,77
Referéncia ao Anexo XX da PRC 05/2017-MS

Numero de dados > 1,5 mg/L 0
NUmero de dados <= 1,5 mg/L 354

Referéncia a Portaria GM n° 635/1975

NiUmero de dados >[Maximo] mg/L

Nao se aplica devido a Portaria SES RS 10/99.

NUmero de dados >= [Minimo] mg/L e <= [Maximo] mg/L

Nao se aplica devido a Portaria SES RS 10/99.

Numero de dados <[Minimo] mg/L

Né&o se aplica devido a Portaria SES RS 10/99.

Saida do tratamento
NUmero de amostras analisadas 354
Percentil 95(mg/L) 1,75
Desinfeccéo Numero de dados >5,0 mg/L
(Cloro Residual Livre) Numero de dados >2,0 e <= 5,0 mg/L
Numero de dados >= 0,2 e <= 2,0 mg/L
Nimero de dados <0,2 mg/L
Saida do tratamento
Numero de amostras analisadas 10
Coliformes Totais N° de amostras com presenca de coliformes totais 0
N° de amostras com auséncia de coliformes totais 10
Saida do tratamento
NiUmero de amostras analisadas 10
Escherichia coli N° de amostras com presenca de Escherichia coli 0
N° de amostras com auséncia de Escherichia coli 10

SISTEMA DE DISTRIBUICAO
Municipio/UF: TAQUARUCU DO SUL/RS
Data de preenchimento do relatério mensal: 20/07/2018

Responsavel pelas informagdes: Fernando Paulus Leusin

Cargo do Responsavel: Quimico

Numero de eventos relacionados a infraestrutura e as condi¢gdes operacionais (por localidade atingida)

Nome da Area ou Local

Reparos rede | Intermiténcia | Falta de agua

Reclamacéo de cor da agua

Reclamagé&o de gosto e/ou odor

TAQUARUCU DO SUL

ZERO ZERO ZERO

Numero de dados >= 6,0 e <= 9,0

NuUmero de dados < 6,0

Sistema de distribui¢cdo
Numero de amostras analisadas 10
Turbidez NUmero de dados > 5,0 uT 0
NiUmero de dados <= 5,0 uT 10
Sistema de distribuicao
Numero de amostras analisadas 10
Cor NUmero de dados > 15,0 uH 0
Nimero de dados <= 15,0 uH 10
Sistema de distribuicdo
NUmero de amostras analisadas Segundo o Anexo 12,
pH Namero de dados > 9,0 do Anexo XX da PRC 05/2017-MS,

é dispensada a andlise deste parametro.
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Sistema de distribuicdo

Média das temperaturas maximas diarias(°C)

Minimo recomendado na Portaria GM n°® 635/1975
Maximo recomendado na Portaria GM n° 635/1975
Valor 6timo recomendado na Portaria GM n°® 635/1975
Numero de amostras analisadas

Fluoreto Referéncia ao Anexo XX da PRC 05/2017-MS Segundo o Anexo 12,
NUmero de dados > 1,5 mg/L do Anexo XX da PRC 05/2017-MS,
Numero de dados <= 1,5 mg/L é dispensada a andlise deste parametro.

Referéncia a Portaria GM n° 635/1975

NUmero de dados >[Maximo] mg/L

Numero de dados >= [Minimo] mg/L e <= [Maximo] mg/L
NUmero de dados <[Minimo] mg/L

Sistema de distribuigao

NiUmero de amostras analisadas 10
Desinfeccéo Numero de dados >5,0 mg/L 0
(Cloro Residual Livre) Numero de dados >2,0 e <= 5,0 mg/L 0
NiUmero de dados >=0,2 e <= 2,0 mg/L 10
NUmero de dados <0,2 mg/L 0
Sistema de distribuicdo
NUmero de amostras analisadas 10
Coliformes Totais N° de amostras com presenca de coliformes totais 0
N° de amostras com auséncia de coliformes totais 10
Sistema de distribuicdo
NUmero de amostras analisadas 10
Escherichia coli N° de amostras com presenca de Escherichia coli 0
N° de amostras com auséncia de Escherichia coli 10
Sistema de distribuicao
NUmero de amostras analisadas 2
Bactérias heterotréficas | Numero de dados >500 UFC/100mL 0
Nimero de dados <=500 UFC/100mL 2
Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4

Data da coleta
Microcistina (ug/L)
Cianotoxinas Saxitoxina (ug/L) Segundo o Anexo 12, do Anexo XX da PRC 05/2017-MS,
Cilindrospermopsina (ug/L) | €é dispensada a andlise deste parametro.

Anatoxina (ug/L)
QOutra(s) (ug/L)

Rua Caldas Janior, 120 - Centro - Porto Alegre - RS - CEP 90010-260 - Fone (51) 3215.5655 - FAX (51) 3215.5646 - www.corsan.com.br
sutra.tratamento@corsan.com.br



COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO
DIRETORIA DE OPERACOES

CORSAN SUPERINTENDENCIA DE TRATAMENTO

Amostras fora do padréo ou da faixa recomendada no Sistema de distribuicdo

Parametro Data da coleta |Area ou Local de coleta Endereco N° Latitude | Longitude [ Resultado Providéncia
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